
ダム監視テレメータシステム構成例
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建電通仕9号 CDT 40bitフォーマット
200bos

3.4KHz帯専用回線 2W/4W
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建電通仕21号 HDLCフォーマット
1200bos

3.4KHz帯専用回線 2W
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建電通仕1号 長短符号
50bos

3.4KHz帯専用回線 2W
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